NOTAS
1-0S ELETRODUTOS DA REDE LOGICA/ TELEFONIA NAO COTADOS DEVERAO SER DE 225 mm (1").
2 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAGOES (SAIDAS) DE ELETROCALHAS.
3 - AS TOMADAS DE LOGICA EMBUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.
4 - 0S PONTOS DE LOGICA NAO SAO MAIS DO QUE MERAS REPRESENTAGOES PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. SUA UTILIZAGAO E FUNGAO SAO
DETERMINADAS PELO CONTRATANTE, COM UMA VARIEDADE DE POSSIBILIDADES PARA SUA APLICAGAO. ESSES PONTOS PODEM SER EMPREGADOS
PARA DIVERSOS FINS, DESDE O ESTABELECIMENTO DE CONEXOES BASICAS ATE A IMPLEMENTAGAO DE SISTEMAS COMPLEXOS DE AUTOMAGAO.
ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NA PAREDE PARA LOGICA " -
TUBULAGAO QUE DESCE 8 o <D(
- ELETROCALHA PERFURADA PARA LOGICA - 200x100mm ou INDICADA - #16MSG 7 e | S~
V4 -7 TUBULAGAO QUE SOBE SE|Z%-
 EGENDA DE CABOS - PERFILADO PERFURADO PARA LOGICA - 38x38mm ou INDICADO - #16MSG , TUBULAGAO QUE PASSA = g
CFT: VERMELHO . ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO PARA LOGICA 6 | 12
LOGICAE TELEFONIA: AZUL| | o ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO PISO PARA LOGICA R
ALARME: CINZA e ]
32 | 1.1/4”
D 40 | 1./27
) -] i : 50 9"
. DEPOSITO 60 | 2.1/2
e [——— ‘::]7
I wmebicko |/l 0 [ U0 % =+
= ¢ = QGBT | l Ll < R i
i i | N O [ | O oY I % Eﬁ?mos‘s .
D O DEPOSITO - CONTROLADOS PONTOS DE LOGICA CENTROS DE DISTRIBUICAO
x O € . 2
\ ! SUBESTACAO 7 %] ) A:21,11m
e — L o0 % = | PONTO RJ45 DE LOGICA - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA.
/ / o o . —\ = B+ PONTO RJ45 DE LOGICA COMPUTADOR - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA.
R R E M E§ = ./ ‘ l l ‘ D PONTO RJ45 PARA IMPRESSORA - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA. RACK - ESPECIFICAGAO EM PLANTA
1‘ 1‘ #K] oo N/ \ O T N 1T . O : : PONTO RJ45 VOIP - h: 1.20m DO PISO ou INDICADA.
——  m—t o i I - - .
PT01001 ‘ X > ~ TLO1C tH  PONTO RJ45 DE LOGICA - h: 1.20m DO PISO ou INDICADA.
Il Il | U e T 8 CONSULT@R{O- M2 47 ~ mPOPISOo
Y ‘J — - L L (14 g x A 588m PT0102:23 e PONTO RJ45 DE LOGICA - h: 1.80m DO PISO ou INDICADA.
) . 90xUTP-4P “ A o
N — N ‘ — / | — - T X DEPOSITO - BASICO };ﬂ%ﬁfm Cre PONTO RJ45 DE LOGICA - h: NO MOVEL
| \ ‘ h - A.: 33,72 m? H— ( | PONTO RJ45 VOIP - h: NO MOVEL
! 2x UTP-4P : : N : V4 N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2XUTP-4P ' ' L PONTO RJ45 DE LOGICA PARA COMPUTADOR - h: NO MOVEL
N — — PT01035 ‘ ) @ PONTO RJ45 DE LOGICA - h: NO TETO
— PT01036 L, UTP-4P |
X
; g_g r:' DVR INSTALADO NA RACK DE CFTV
- ’_':| AT 4D [+ o7 ] =]
7 | . | | UTP-4P T — s A A A . § ; ;
e T — — — T 2 B CAMERA DE VIGILANCIA COM ABERTURA DE 90 GRAUS
A 1 — ‘ : — — == ﬁ PT01037 P PT01039  PT01040 1 R PT01054 ]
PT01004 . [ ) [ ) N\ _— : ~ 4 ‘ = N N
TLO100 #300x100 RES' DUOS il \ U ] | U (0 ' : SANFU NC ‘ @ L 1XUTP-4P L 1XUTP-4P REU N lOES/APOIO/ / B / h \
PT0100 ~—— WUTP4ELEVADOR ELEVADOR M (=) - ) ) ) / : L PT01041 Y DISCENTES NZE Y
o [ohs WIFI - — — - N o ‘ , WIFI . 77,,”” A 13,14 m? ' ‘ CAMERA DE VIGILANCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS
\ ? PT01007 L R ‘ il : FARMACIA 13xUTP- 4P | i A
o £ SANUNIS. - J SANPCD :] i - : .
TLO1002 , R an : : R ‘ n - R NN/
\ /' L N ) ; 2xUTP-4P  _|  2xUTP-4P | [ [ [ % N/
[ j{ . PT01006 ’ % \ '8 e I © JJSAN\FUNC. R o= =] —, e = " L) [ oxuTPap < ‘
R e— ' / ) ! ) | ‘ - 3 N — O [ ' ' ' ( ' ) ) ' ' ' [ 2xUTP-4P CAMERA DE VIGILANCIA COM ABERTURA DE 90 GRAUS
EMBUTIDAS A 80 CM DO PISO 8 (ool ‘ ] EXTERNA, COM GRADE DE PROTEGAO
- X UTP-4P o e L / | Y'Y : wg
%J i — | H | { s ¥Y L)
X PT01056 /\ L 85xUTP-4P - 2XUTP_4P‘ PTO10E§:%1050 }:&T&H%Z , ,
ESPERA/RECEPCAO o UTP-4P \_ PT01049 PT01051 PT010 CAMERA DE VIGILANCIA COM ASERTURA DE 160 GRAUS
#300x100 - #300x100 #300x100 \T #300x100 #300x100 #300x100 il N |l = ‘ D " lEMBUTIDAS A 80 CM DO PISO
WIFI ‘ | ‘ P {k \ I [ [ I | | [ | ﬁﬁ ‘
1XUTP- 4P — } - } l — — | — \ .
PT01008 74" L scutpap L 1axutpap L 21x UTP-4P B == © o #300xt00- - CAIXAS DE PASSAGEM ACESSORIOS
@ UTP AP 10xUTP-4P XUTP-4P XUTP- 4P 42X UTPAP " P-4P 1XUTP-4P DUTP-4P o R — ) ] 1] CAIXA DE PASSAGEM - 100x100x80 - h.: 0,80 do PISO
< & i R — wn
-~ 4x UTP-4P o UTP- 4P 4XUTP- 4P 1XUTP-4P X X H 3| CAIXA DE PASSAGEM - 130x130x82 - h.: 0,80 do PISO T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
PT01009 3xUTP- 4P R101022 PT101023 PT01024 PT01025 PT01026 PT01027 B CAIXA DE PASSAGEM - 120x120x65 - h.: no TETO
v 1x UTP-4P i TVITOTEM TVITOTEM TVITOTEM EINV/IOTEM i TVITOTEM \ TVITOTEM COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA
[E H ~ - |
| | I L — A . e |:| 84 LUGARES |:| D TERMINAL PARA ELETROCALHA
| | S /N0 /TN Q /TN Q
; PT01015 it o il ) ) ) )
— PT01016 7 TLO1003 : F #‘ #‘
— PT01017 1{‘ ‘ 101020 | T 1 i ) i i ) i i ) i i ) i i ) i
CARGA/DESCARGA E GARAGEM = il F 1]_% I F T T T e T T T T T o T T T T PAT|O
N WIFI )
) ‘ \M L PT01018 01004 \ ) i " . - - - - - - - - - - - - - - -
- ) ‘ Y || ‘ & PT01021 ) | ) | | | ) ) ( ) ) | ) | | | ) —
i i H‘ — \ —q URAT'VOS ‘ ” VAC'NA )/ [ ‘ I F }:' }:' L )\ JA ) \ JA )\ JARt )\ ”3 ‘\ ) \ )\ J )\ JA )\ J
] A 9,49 m? A 24.39 nf2 ' I I I I I O O I S I I O O S S
\ \ | ) B . . .
I H “ TOTEM @m L o o Y N Y o e NN \ Yol N NN \ Y
PT01014 L L - —— SN TN S =T /R B I H B | \ B B I " A
(I o EMBUTIDAS A 80 CM DO PIS[rE; H H \ I\ Il ‘ \ A A 0 ‘ \ : B A a A
[ ‘ PT01010 ﬁ 1012 > S>> > I S > Slle S Sl o S e Sl S ol L
L L " &« PT01019 Fi F-i F-i N TN NN TN N Y NN TN N YN
———— —) = ST o, o, \ A A A AL A A \ A A U A A
- { 1 = = \:\T A /N \ L S 1 /o \ L J \ e o —— /o \ e J \TT”'[" ‘;\T A \:\T . \TT”'[" G‘ﬂi,/" ~ :T |
B D I I S F #' y S - -
PLANTA BAIXA - TERREO - LOGICA
\ \ ]
\ \
- | | | — L]
| / (@) (@) (@) @) @) |
( - - g g g g g SANIT
1 T S S = = = \ A:3,31m
x x x x x N\
: < < < < < JRN
s . %7 D -~ — = 1 = = ] N
(g B Ho 3k el £) L CONS 7 !
: / — | ] = N = L= CONS 6 A:12.10 m I/
PT02001 [t I | - A 9.86 m e, b ) ¢ .
PTO2002 | 18 2 g = \ o . CONS 2 | R - CONS 8
ACOLHIMENTO1 = J D P | TI ~5 T ( ) } g A929m — ) [ t A:14,91.m ]
I A: 13,58 m | i “ k‘ A: 7,04 m 4 T[#OZOOQ Hu]ﬂ L4 ® ( l#H /7\\ Y N \ t, e
‘ | ‘ AN . PT02019 |-/ : . ) L J/ ‘ :
LA ’u | B - L ,»,:4970202(% { ) | LN/ A L, 7 - %Eﬁ ) | ! e —
R - o sk TLO2012 o / R . I
I e 3 E TLo200 TL02011 %HEE PT02008 H L2013 DH | li OT ) 5 |
TL02001 [SH . SANIT : | e PT02023 Dﬁ% i ! PT02027 | ~ g i ‘ -
r DML 7 L A: 3,00 m ) — PT02024 | = PT02028 - : Q —
‘ 3xUTP-4P ‘ -/
A:495m . #300x100 #300x100 e =7 , 3 . S — 8 —— | 8 —r— PT02033 [
7N ARMARIO ‘ J S ‘ ‘ & S ) | Il “ “ I | 3 “ I | w‘ ‘w | ) /r\\\\"|U‘VU£
3] ‘ o 4XUTP4P L | S ‘1 S I D D . I #38x38 ~ TL02016 g
- Bl bl AS . 5;:) [ S [ @— (TN ) (N ) % - ‘ =
Q — ] o - 51xUTP-4P O L L
A R ] o o ( ) : i | | . 3XUTP-4P L N 3 3 N/ % ‘
] ARMARIO * . | N | < o © = —] T axuThee . 3UTP-4P ] S i = 3xUTP4P ooaoo [IET— PP gro TP L ]
CIRWCAO — 5 X X — — E— —[— | — — — — - —— —— — _#S JU 1 it ! 7 i
; B ] @) o - L]
A BDBXIP4P SANIT |- #300x100 = 2 2 | A A - A o - Pmé,,
A 344 m = #300x100 L #300x100 L #300x100 © #300x100 [ [ AUTP4P PT02036 |
= 82xUTR4P CIRCULACAO 39xUTP-4P 27xUTP-4P 1XUTP-4P @ 1IXUTP-4P BxUTP-4P /m BN
il i WIFI L 12xUTP-4P ) - NSO\
‘ PT02003 o p— 7 o A: 68,46 m S ® o /
r ACOLHIMENTO X % —r g WIFI 6xUTP-4P #38x38 ; )
A:825m R = 5x UTP-4P N | S & DISCUSSAO DE CASOS
: # VAN
o P UTPAP ‘ J 1 I 1 TP T ] T ] % PT01037 I 1 w . P — < — )
~— @ j | - | | B | B | I = o ———— AP A:754m
[ | — - . - IS N TN YT L — . o
| % i A \ PT02017 “ IR C0 ) 5 | \ L J . PT02042 H | TL02017
L |l PT0200 | il / 4,/‘/ N \\\ TO ‘018 F ‘ \\\ | | | | |l N < | N— PT 020743‘\\ ‘
. PT02005 ;Loz%y U ureae s 7 VBN lﬁ 2xUTP-4P S ) 2 N S [ — — siﬁzg‘% g J - ( J | . ‘ ‘ \ \ \ \
—— N LY < - "\ =) D ‘ -
— x — PT02038 J i ‘
i g UTILIDADES  #KIerozors S 1H] FToaose ; PT02041 = 3 S FJ
o Y Y Y Y Y e 81XUTP-4P A 5,04 m }—m P)TO2916 - /,m\ TL02007 * . - o — 8 ‘ [\ -
H B H =" 75 | [~ SxUTP4P o N ‘ DIS \LJS,SA\O?E CASOS$, -~ SALADE ‘J\ ‘ ~~ \CONS 9 ] CONS10 < e CONS 13
L J Je J Je J ~ S AN Y [ Y A | IS0 A [ ( : e - .
| ESPERA / RBO%::EPQAO X B Ny IXUTP4P ‘ J PBSERVAGAO AL 7/¢y 9,79 m UM A: 9,79 m 3 | A: 9,48 m
£ 8 ) A:6,75m —— wutPap o AC1511Tm L D ( ) i o
| { Q SANIT r XITPAR—— ' — & "z
A: 87,30 m ' A: 3,16 m | B ] TL02008 |l 2
[y | ! o o <
I l““—f{x’UiTj’AP ‘ ( ] ‘ ( T U T 1 ‘ ( ] ( ] A F&(Jﬁ%P | ( ) 10xUTP-4P 71?«0?7147; = — IJJ h M h - -
: ‘ ‘ #300x10 L — | : ﬁ : #300x100 | = r il | #300x100 2 A M UM Q o ” i )
- LA — L — R U L — [ — T L [ — \ ‘\\\1 S— N e o | / “ 0 ~ 0 \} ) T
| M 1 i i | G ] T T e T ‘ ‘ I =a | C > L ) 8 I o 3 T
\ L L L ¥ L L b\ ~ : ‘ ; N 6xUTP-4P s - o L \
TN i i« C i I i I o “ SAN FUNC o) () : () 8 L)
| ‘ i A P ( T I P i O I o CIRCULACAO L A:2,16 m- 5 4 , §AN|T |
| i f | Il | f i | il A399m = < (= - —F G :
r I “: T “j = o “: = T “: T i O “: = I ‘: T “: T ‘: 1 ’ é ~——10xUTP-4P ‘ ———— YY) ( 438x38 #38x38 YT XY X A 3,23 m
[ ‘ R [y [y [y [y [y ‘ R [y “' - ) : | ] | . X. X ) | | | =
| | C O] O (e N — . o .
o J (} L k L b L N E 1 ] = ‘ L3KUTP-4P L3 TP-4P k TL02022 [ \_ A
T lf il Iy i - ol T TLOZéT' ? QF WG D{—« () ; -
\ > N . PT02010 s ARMARIO ARMARIO — BK EI?EE‘}‘: . o o) PT02047 1 ¥ = W -
L | k | , ?/ IH( PT02045 x o ~C — . U )| ARMARIO i
CTo2003[E z \ T K< < || < 3 SN )Y = N | ]
‘ [ — [ M M 5 . A < - H H ) 14 4 3 C /L H ‘ | ‘
“r S “r S [y “[ S [y ( [ ( [ [ “ PT0200 lg_] T N WIFI E = N < < % - \\7/ S | || |
Clicrwcruey e { | { | RS we CONS SASF 1 __surar  CONS SASF 2 () T CONS # PONS 12 7 (44 noms  |CONS 14 |
I I BN I BN A LA LA—— e LA—— . TN AN R ! [oe] . ] .
o= I T < T = (U = 1 = | = I A 0,9%”1 () VAR A:10,97 m A: 10,47gm 10,82 m ¥ % 048 A: 14,31 m -
5 5 ‘ 5 ‘ \ \ \ r— ~— ] — < B —
{ GO e G G O o | (L) G ! e K T al v
IR e e e — I I I T I i : - : - S -
[ (7 o [ [~ | \ \ \ ( ST N [ TLo2005 o TL02006 | | [ VN
| ( ‘ ( i ‘ ( | ( : L a ' PT02007- 3] (pTo2011 “ PT02013 n N ¢ \
N [P D P P A e R o R ‘ L ‘ _ PT02012 F ‘ | PT02014 & | A MO /
- = J r~ I e I - Il - I S I - H Q VYA—\ | R ¥¥¥—: J N ~ e ————
Cl ] S R Lie : —
|| B S S Eiiiiiiii EMBUTIDAS A 80 CM DO PISO| [ TL02005 [ ] [ ] L] | | ]
[ — — _——— —— | E—
—— e NENHUMA COPIA DESTE DOCUMENTO SERA VALIDA PARA EXECUCAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
PLANTA BAIXA - 2°PAVIMENTO BAIXO - LOGICA _
E ENTREGA ETAPA 2 - ALTERAGOES CONFORME SOLICITADO MARIA 29/05/2024
D ENTREGA ETAPA 2 - ALTERACOES CONFORME SOLICITADO JULIANA 03/04/2024
C ENTREGA ETAPA 2 - PONTOS CFTV JULIANA 26/01/2024
B ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO WTR 07/12/2023
A ENTREGA ETAPA 2 - ENVIO DE PONTOS E CIRCUITOS WTR 05/10/2023
REVISAO | OBSERVAGOES DESENHO DATA
fone / fax (51) 3221.3083
homepage ~ www.uma.arq.br
e-mail uma@uma.arg.br Y i
[ P
arquitetura] e o\ rorGa ETAPA 2
. ) TERREO E 2°PAVIMENTO BAIXO
avenida iguagu . 41 conjunto 401 ,
petropolis . porto alegre . rs . brasil LOGICA
proprietario escala
1150
data
05/10/2023
PROINST "
rojeto codigo Proinst
Ensennarial | P 2920-CAB-001-R05
. - prancha
ARQ. FABIO ANDRE ZATTI - CAU A32538-4
ARQ. MATEUS FRANCISCO AMBROS DA SILVA - CAU A137112-6 C AB_O 1
| ENG. MARCIO AZAMBUJA JUCEWICZ - CREA 107215-D

FORMATO AO



AutoCAD SHX Text
FORMATO A0

AutoCAD SHX Text
www.proinst.com.br

AutoCAD SHX Text
Av. Benjamin Constant, 904/Sala 906

AutoCAD SHX Text
(51) 3737 4912

AutoCAD SHX Text
Porto Alegre - RS

AutoCAD SHX Text
 EMBUTIDAS A 80 CM DO PISO

AutoCAD SHX Text
 EMBUTIDAS A 80 CM DO PISO

AutoCAD SHX Text
 EMBUTIDAS A 80 CM DO PISO

AutoCAD SHX Text
 EMBUTIDAS A 80 CM DO PISO

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
3"

AutoCAD SHX Text
4"

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
MILIMETROS

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
POLEGADA

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
1/2"

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
(")


	Sheets and Views
	Model


