NOTAS

1- 0S ELETRODUTOS DA REDE LOGICA/ TELEFONIA NAO COTADOS DEVERAO SER DE ¢25 mm (1").
2 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAGOES (SAIDAS) DE ELETROCALHAS.

3 - AS TOMADAS DE LOGICA EMBUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.

4 - OS PONTOS DE LOGICA NAO SAO MAIS DO QUE MERAS REPRESENTAGOES PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. SUA UTILIZAGAO E FUNGAO SAO

DETERMINADAS PELO CONTRATANTE, COM UMA VARIEDADE DE POSSIBILIDADES PARA SUA APLICAGAO. ESSES PONTOS PODEM SER EMPREGADOS
PARA DIVERSOS FINS, DESDE O ESTABELECIMENTO DE CONEXOES BASICAS ATE A IMPLEMENTAGAO DE SISTEMAS COMPLEXOS DE AUTOMAGAO.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

| QOUDLAEELLA

Y] CAIXA DE PASSAGEM - 100x100x80 - h.: 0,80 do PISO
K] CAIXA DE PASSAGEM - 130x130x82 - h.: 0,80 do PISO

B CAIXA DE PASSAGEM - 120x120x65 - h.: no TETO

- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NA PAREDE PARA LOGICA
- ELETROCALHA PERFURADA PARA LOGICA - 200x100mm ou INDICADA - #16MSG
- PERFILADO PERFURADO PARA LOGICA - 38x38mm ou INDICADO - #16MSG

/ TUBULAGAO QUE DESCE
/ TUBULAGAO QUE SOBE
/ TUBULAGAO QUE PASSA

- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO PARA LOGICA

77777777 - ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO PISO PARA LOGICA

PONTOS DE LOGICA

PONTO RJ45 DE LOGICA - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA.
PONTO RJ45 DE LOGICA COMPUTADOR - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 PARA IMPRESSORA - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA. RACK - ESPECIFICACAO EM PLANTA

PONTO RJ45 VOIP - h: 1.20m DO PISO ou INDICADA.
PONTO RJ45 DE LOGICA - h: 1.20m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 DE LOGICA - h: 1.80m DO PISO ou INDICADA.
PONTO RJ45 DE LOGICA - h: NO MOVEL
PONTO RJ45 VOIP - h: NO MOVEL

PONTO RJ45 DE LOGICA PARA COMPUTADOR - h: NO MOVEL
PONTO RJ45 DE LOGICA - h: NO TETO
DVR INSTALADO NA RACK DE CFTV

CAMERA DE VIGILANCIA COM ABERTURA DE 90 GRAUS

CAMERA DE VIGILANCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS

CAMERA DE VIGILANCIA COM ABERTURA DE 90 GRAUS
EXTERNA, COM GRADE DE PROTEGCAO

CAMERA DE VIGILANCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS
EXTERNA, COM GRADE DE PROTEGCAO

CAIXAS DE PASSAGEM ACESSORIOS

@ "T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
VN

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA

TERMINAL PARA ELETROCALHA

CENTROS DE DISTRIBUIGAO

| DEPOSITO |
~ [ — [ I—
[T i w
MEDICAO QGBT | 1] I 1] <5 < ;
‘ L | (DD: -PT01055 | )
\ %) . ) DEPOSITO - CONTROLADOS
o SUBESTACAO 7 0 o E - A.: 21,11 m?
//’ % E:J) ﬁ —— J (‘%‘\ Py
i L < " ( 7\ o ) 3
N : | o l— i 3 I B
| o<l prot0o2 \ O D) N ' - : /
PTQ1001 J P S CONSULT@RiO-TEI120>4
Vi | \ ) 3 2 PN PT01042 [ &
o - \ | = in o — T OTEAR DEPOSITO - BASICO B -0 5 A
\ : A.: 33,72 m? T )
2 UTP-4P J / — 2xUTP- 4P | )
-~ - PT01035 :
] PT01036- i axUTP P
A E—
’_':I o Te AL i1
= L] . ‘ IXUTP- qq i i
BN = \ ! = PT01037 Pm PT01039
! PTO1004 / ) ] —1 | . =
& L\ . RESIDUOS , , P ! hese REUNIOES/APOIO/
el ~— WUIP4ELEVADOR e (&= 4 ~ PT01041 xUTP-4P / DISCENTES
[l \ { 9 - - , WIFI - A 13,14 m?
: Dtp % SAN UNIS. | B | SAN PCD FARMACIA 13xUTP- 4 | B | |
/[ TLo1002 N Alm 7 | 2xUTP- 4P 2xUTP- 4P () ) [ AN
E;PT%mos ’\ I N ‘g I L) ol & 7
R . = [ 2xUTP-4P 1
EMBUTIDAS A 80 IS0 8 j i : \g
ml —— 1 . ¥ Y2\
~ — / PT01OEb%1050 }:EHH%Z
ESPERA/RECEPCAOQO PT01056 £ / ZXUTP“‘P‘ PT01049 PT01051 PT01053
1x UTP-4P e - I
#300x100 #300x100 . #300x100 i N T EMBUTIDAS A B0 CM DO PISO
| I\ | ‘ ‘\
L sxutpap L 1axutpap L 2oxuTP4 - i \.
1XUTP-4P S IXUTP4P 1XUTP- 4P
N 42xUTP-4P 43xUTP-4P —
: ~— 4x UTP-4P 1XUTP-4P
g e 2XUTP- 4P
' 101022 PT01023 PT01024 PT01025 PT01026 PT01027
~— 1x UTP-4P o UTpoap TVITOTEM TV/TOTEM TVITOTEM FINM/EOTEM TV/TOTEM j TV/TOTEM ]
D; H ~ |
e 1 r 3 e BILUGARES | N
\ I a2
— \ PT01015 D S T
PT01057 PT01016 -
TV/TOTEM o — 01017 —
E Ve N [/ Ve N Ve Ve N\
, . ‘ U | IO CH W0y o)
WIFI ‘
| u PT0101T \ o | TN y . ; N i
17 — URATIVOS/ CINA \ S A DA AU
m A.: 9,49 m? : 4,39 n)? = S o I I T I I
— N /
| \‘ ‘ 5 = P ( \“ “/ ‘/ \‘ ‘/ ‘/ ( \“ N \ “/ \‘
PT01014 L - | A | = [ | = = = =
% | . EMBUTIDAS A 80 CM DO PISQj A x LA ) -
[ PT01010 [>f fo12 | = S S=x = S = S S
|| Protont Dy 1013 # )
( I — g PT01019 y N\ [/ - N/ 7 N/ T / N N
I H) = / o CH | ) ) CH KK K
(\T@ o - S B [ — D -
PLANTA BAIXA - TERREO - LOGICA
| L ’
° s || 2 c * SANIT
E s | 3 E A:3,31m
o [h'd [h'd o 7 \‘\\
o < < < NEYARN -
Wi - — . &
: — =\
g CONS 7 AN \_
A \ /) S [/ \\
; i N S = ;56 A: 12,10 m N
: Jé e \ © CONS 5 ARMARIO CONS 8
ACOLHIMENTO 1 a Tl ~ 2 | A929m e AL A 986 m——) — ) I A: 14,91 m
A: 13,58 m | ) \ A: 7,04 m H TLO2009 ® v NS : // AN N N e
| o L 4 U 3y AR B
L - B % \,»:TPTOZOQZO | \ 7[ ) _ o/ NP { iy g—
] i K7 TL02010 ) < - “ [
b TLO02011 % TL0O2013 %n TLO2014 M»ﬂ ||
| o SANIT s [ Pro2021 PTo2023 o  °1020%5 | PrO20z7 ¢ | PTO2029  f 3 L L
o o2’ | PTO2024 ¥ PTO20%6 TaEmELt i K =
[ A: 3,00 m B UTP4 030 X [—|
A:4,95m / . #300x100 X100 TP 3 . b 3 ) @ PT02033
ARMARIO / ‘ \ ‘ | — _— /g ﬁ I P g N I | / 7 /“\;Iugpﬂ [
5 J‘ 2 CoJl ] . J ~ . TL02016
(9] 0 J ) 8 M A A M AN A \ D AN—A M AN A / x ‘ 2
Sl | ‘ - / E:S B R \ T . Q 1]
] oy ——— — r 51xXUTP-4P| ‘ ) \ [ bl Ny
I ARMARIO R | %4 \ - * o | e ) 1 e S M JWUTP4P | . _— 1 sutear &+ T
CIRGiE CAO _r L 5 « v #300x100 XUTP-4P—— #300x100— #300x100 - S
SANI] — Q 3! o
. P-4P N #300x100 o \ \ | : \
A: o A: 3,44 e 4 « « #300x100 L #300x100 L #300x100 #300x100 L L - AN
o ‘ = 82UTP-4P Cl 39xUTP-4P 27xUTP-4P 1XUTP-4P 3 TIxUTP-4P 6xUTP-4P 4?1’02@?,6 \
- 6 12xUTP-4P 3 (5T /
\ e — . H* - \/
- ACOLHIMENTO § T (f {% //7,5 % WIFI 6xUTP-4P p T [ _ M
A: 8,25 m £~ 5xUTP-4P ) g 3 JSSAO DE CASOS
# 3 PT01037 /N
L \ I 1 D i pap T j #* p T m - : Y
N )\ f E— “‘ \ e “ z R DNIKTS ) A: 7,54 m /4
[ | 7 / ~ I TN w 7 \ :
9 { ||l : //\ /§ PT02017 — \ [ b PT02042 F TL02017
-1 PTO200 ‘ 4 N N || . | || \ o 52 PT02043- |
-~ PT02005 }Lozoyy B f / N O\ /FZX TP-4P g PTO%MS F | N ﬁﬁ% ) 0 - / [ED TLO2050° - ‘ \
— NN\ 2 —_ 2 8 N
Ll UTILIDADES TO2015 3 PT02041 = & D H
——_—— —— A~ » N
Y Y Y st UTPP A: 5,04 I PTO2016 ) TL02007 W N - o = .
‘ B H H = 8xUTP-4P o DI@@BSA@ DE CASOS:s, — _ SALADE | h ~~ \CONS 9 ) ) CONS 10 < o ) CONS 13
B | SN — o . e N N | OBSERVAGAO 0N A9,79m \ f\ A: 9,79 m . = A: 9,48 m
ESPERA / REGCEPCAO 3 , h C R TE IxUTP-4P | P . ¢ /A = o )
‘ % =1 SANIT A: 6,75 m P-4l ) A:1511m il ) L ¢ ) & %
Q Q . o <
A: 87,30 m / A: 3,16 m TL02008 o o E -
~— — () () <
‘ P - “ - . o | — o J/ N N
L - AxUTP-4P ‘u;,,d ’ 10xUTP-4P 71xUTP-4 ‘ ! ’ E
‘ J,rf ‘( = ‘( #300x100 r D r \ T #300x100 ,:‘ | H,f\ 3 o u L
r— I A I - BT ' ' =t /RN C g x 2
M (] {‘Z k {‘/ ‘ ‘ ) ) I‘ _ - = exUTP4p % < — §
L | - ~ SAN FUNC @) s () -
‘c‘ [ J ‘[ 1 (@\f—f:: ha J ‘[ e J CIRCULACAO 2,16,,{¥T : | :
\ o (L RE— = —
L ‘L S |\ B | \ \ 1\ A 3,99 m % AN ‘\‘ ¥ C I > | | o
‘ e = T = 1= g oUTRP \ = i \ #38x38 #38x38 / SRhI/Sh
| ( | ( J | ( ( J | ( | ( J N \ ‘:Hv J ) L L | C || \
‘ D \L - D D \L . ‘L o P'EP§01O 1 N y ~ ,,WFSKUTP-4P 3$TP~4P L | L }2 JM,{
IR ‘ § ‘ PT02046 .8
R ; ] , e PT02046
‘ [ N * / ARMARIO H \ - O o) PT02047
I o e Y \ J I [ T | —— ARMARIO |
R - N \ B TLO20 lﬂ ‘ | 3:: = > % /H h ;m o r
‘ NS Ny | [ | (PTOZ( 0] @ J 5 2(: EE g_\ \\ // N | || | A
‘ ( J | ( J ‘ ) ‘ i ‘ ‘ ) S — ‘ \IIDV'IIJ(:)IZOOQ CONS SASF 1 ) ~—— 3xUTP-4P CONS SASF 2 *H.;O‘NS 120 et Tho2o23 CONS 14 i
‘ e e P | i - - | = I A: A: 10,97 m A: 10182 m H A: 14,31 m
I } I } I J ( J I I J s g J * i
i - [ N— g | I g T ‘ \ " n * —
‘ -—— P ;‘ ;‘ e J Lo 4 [T HUTP4P ] TLo20 NI
| | | | | “ = L - T020 N |
\ | w—J b—J L B | (PTOZ 0718) s 'PT020 | | U
P Qi *‘ il | (i
‘ ( *‘ ( J | PT02008 i I VA et ‘

PLANTA BAIXA - 2°PAVIMENTO BAIXO - LOGICA

[2a)
EMBUTIDAS A 80 CM DO PISO ’—‘

TLO2005

w
o 3
o~ <
DE | O
= £ W
- o
g a
16 1/2
20 3/4
25 17
32 | 1.1/4"
40 | 1.1/2”
50 2"
60 | 2.1/2"
75 3"
100 4"

NENHUMA COPIA DESTE DOCUMENTO SERA VALIDA PARA EXECUGAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

F ENTREGA ETAPA 2 - ALTERACOES CONFORME SOLICITADO 05/07/2024
E ENTREGA ETAPA 2 - ALTERACOES CONFORME SOLICITADO 29/05/2024
D ENTREGA ETAPA 2 - ALTERAGCOES CONFORME SOLICITADO JULIANA 03/04/2024
C ENTREGA ETAPA 2 - PONTOS CFTV JULIANA 26/01/2024
B ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO 07/12/2023
REVISAO | OBSERVAGOES DESENHO DATA

fone / fax (51) 3221.3083
homepage www.uma.argq.br
e-mail uma@uma.arg.br

AT

UFCSPA

Wiventdod Foderl de ctnclas do Saide
de Portn Alegre

i contetido
arquitetura ENTREGA ETAPA 2
o ! TERREO E 2°PAVIMENTO BAIXO
avenida iguagu .41 conjunto 401 L
petrépolis . porto alegre . rs . brasil LOGICA
proprietario escala
1/50
data
05/10/2023
‘ UFSCPA desenho
PROINST o
EnsENnARIA | PO zgzgﬁgng;(r)%:SfR%
— - prancha
ARQ. FABIO ANDRE ZATTI - CAU A32538-4
Av. Benjomin Constont, 904/Sala 906 ARQ. MATEUS FRANCISCO AMBROS DA SILVA - CAU A137112-6 C AB O 1
Porto Negre = RS teonpy > 12 ENG. MARCIO AZAMBUJA JUCEWICZ - CREA 107215-D =

FORMATO AO




