NOTAS
1- 0S ELETRODUTOS DA REDE LOGICA/ TELEFONIA NAO COTADOS DEVERAO SER DE 25 mm (1").
2 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAGOES (SAIDAS) DE ELETROCALHAS.
3 - AS TOMADAS DE LOGICA EMBUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.
4 - 0S PONTOS DE LOGICA NAO SAO MAIS DO QUE MERAS REPRESENTAGOES PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. SUA UTILIZAGAO E FUNGAO SAO
DETERMINADAS PELO CONTRATANTE, COM UMA VARIEDADE DE POSSIBILIDADES PARA SUA APLICAGAO. ESSES PONTOS PODEM SER EMPREGADOS
PARA DIVERSOS FINS, DESDE O ESTABELECIMENTO DE CONEXOES BASICAS ATE A IMPLEMENTAGAO DE SISTEMAS COMPLEXOS DE AUTOMAGAO.
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