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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TECNICO LIGAGAO
ESCALA: 1:50 RESERVATORIOS
3 ESQUEMA ISOMETRICO - BARRILETE REDE DE INCENDIO
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BOMBAS DE REFORCO
REDE COMBATE CONTRA INCENDIO
VAZAO: 12 m3/h
HM: 84 mca
POTENCIA: 7,5 CV

LEGENDA INSTALACOES DE AGUA:

-

_CAF INDICACAO DA COLUNA
225 DIAMETRO TUBULACAO
LV LAVATORIO
TR TORNEIRA
A VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
T.BOIA TORNEIRA BOIA

TUBULACAO AGUA
TUBULACAO AGUA RECALQUE/SUCCAO
TUBULACAO LIMPEZA E EXTRAVASAO

SUPORTE DE TUBULACAO AEREA
TR - PONTO DE TORNEIRA

RE - REGISTRO ESFERA PVC OU
RG - REGISTRO DE GAVETA METALICO

TUBULACAO ALIMENTACAO DA REDE PUBLICA

TUBULACAO ACO GALVANIZADO
REDE DE INCENDIO

TUBULACAO ACO GALVANIZADO
SUCCAO - REDE DE INCENDIO

REGISTRO DE GAVETA DE FERRO

\T\

LEGENDA INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL:

Y TQS

I

TUBO DE QUEDA SANITARIO

TQS TUBO DE QUEDA SANITARIO

TQP TUBO DE QUEDA PLUVIAL

TUBO DE VENTILACAO SANITARIA
DR TUBO VERTICAL DRENO

TQS.1  |NDICACAO DA COLUNA
2100 DIAMETRO TUBULACAO

TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO

TUBULAGCAO DE ESGOTO SANITARIO GORDURA

TUBULACAO DE VENTILACAO SANITARIA
TUBULACAO DE DRENAGEM PLUVIAL

TUBULAGCAO DE DRENAGEM SISTEMA DE AR
CONDICIONADO

INSP  INSPECAO DA TUBULACAO

{:}:ﬂ CS @150 - CAIXA SIFONADA

SAIDA @ 50 mm PVC

CS @250 - CAIXA SIFONADA
SAIDA @ 75 mm PVC

CIS - CAIXA DE INSPECAO SANITARIA
60 x 60 cm
CF (COTA DE FUNDO)

CIS - CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL
60 x 60 cm
CF (COTA DE FUNDO)

CIS - CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL
COM GRELHA 60 x 60 cm
CF (COTA DE FUNDO)

CS @150 - CAIXA SIFONADA
SAIDA @ 75 mm PVC

INDICACAO NUMERACAO DOS DETALHES:

NUMERO DO DESENHO

NUMERO DA PRANCHA - (*) INDICA QUE O DESENHO ESTA NA MESMA PRANCHA

NOTAS:

QUANDO NAO INDICADO, A TUBULACAO E DE PVC.

PARA OS DIAMETROS DE 75mm A 150mm SERAO UTILIZADAS TUBULAGCOES DE PVC SERIE REFORCADA (SR).

AS TUBULACOES DE AGUA ESTAO REPRESENTADAS NO FORRO DO PAVIMENTO, E AS TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO
E DE ESGOTO PLUVIAL ESTAO REPRESENTADAS SOB A LAJE, NO ENTREFORRO DO PAVIMENTO INFERIOR.

A TUBULACAO DE VENTILACAO SANITARIA DEVE TER SAIDA ACIMA DA LINHA DA AGUA E SUBIR ATE A COLUNA DE
VENTILACAO COM INCLINACAO A 2%, CONFORME NBR 8160:1990.

09 REVISAO DE PROJETO: COMPLEMENTACAO DETALHAMENTO, REVISAO COLUNAS E TUBOS DE QUEDA LETICIA 10.07.2024
08 REVISAO DE PROJETO LETICIA 01.07.2024
07 REVISAO DE PROJETO: ESTEREOGRAMAS E ESQUEMA VERTICAL ESGOTO LETICIA 07.06.2024
06 REVISAO DE PROJETO: ESTEREOGRAMAS E ESQUEMA VERTICAL ESGOTO LETICIA 05.12.2023
05 REVISAO DE PROJETO: REDE DE VENTILACAO SANITARIA LETICIA 14.11.2023
04 REVISAO DE PROJETO: DETALHAMENTO LETICIA 04.10.2023
03 REVISAO DE PROJETO: DETALHAMENTO LETICIA 01.09.2023
02 REVISAO DE PROJETO: ALTERACAO COLUNAS, TUBOS DE QUEDA E RESERVATORIOS INFERIORES LETICIA 30.06.2023
01 APRESENTACAO PROJETO LETICIA 12.06.2023
REVISAO | OBSERVAGOES DESENHO DATA

ATV

arquitetura

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS
DA SAUDE DE PORTO ALEGRE

RUA DA CONCEICAO 434 - CENTRO - PORTO ALEGRE

UFCSPA

Aiversidad: Federa de Otncias da Sutde
d rexto Nlege

contetdo

PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - PROJETO EXECUTIVO
ESGOTO: PLANTA BAIXA PAV. TECNICO E PLANTA DE COBERTURA

fone: (51) 3024.2797
e-mail: lerodr@gmail.com

Av. Cagapava, 209/405
Petrépolis . Porto Alegre . RS . Brasil

proprietario

escala
1:50

data

UFSCPA

01.09.2023

projeto

desenho
Leticia

codigo uma
2022-125

prancha

ARQ. LETICIA TEIXEIRA RODRIGUES - CAU A 26.121-1

HS.11




