NOTAS

1-0S FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERAO TER ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC, 70 °C /750 V.

2 - 0S CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO E TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO 0.6/1 kV
3 - 0S CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO TER SUA BITOLA MINIMA 2,5 mm?

4 - OS ELETRODUTOS DA REDE ELETRICA NAO COTADOS DEVERAO SER DE @20 mm (3/4").

5 - 0S ELETRODUTOS DA REDE LOGICA/ TELEFONIA NAO COTADOS DEVERAO SER DE @25 mm (1").

6 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAGOES (SAIDAS) DE ELETROCALHAS.
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