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CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

ACESSÓRIOS

"T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA

COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA

PONTOS DE LÓGICA

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

NOTAS

TERMINAL PARA ELETROCALHA

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM - 100x100x80 - h.: 0,80 do PISO

CAIXA DE PASSAGEM - 130x130x82 - h.: 0,80 do PISO

CAIXA DE PASSAGEM - 120x120x65 - h.: no TETO

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LÓGICA - 200x100mm ou INDICADA - #16MSG

- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MÉDIO - NO TETO PARA LÓGICA

1 - OS ELETRODUTOS DA REDE LÓGICA/ TELEFONIA NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE ø25 mm (1").
2 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAÇÕES (SAÍDAS) DE ELETROCALHAS.

- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MÉDIO - NA PAREDE PARA LÓGICA

- PERFILADO PERFURAD0 PARA LÓGICA - 38x38mm ou INDICADO - #16MSG

3 - AS TOMADAS DE LÓGICA EMBUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.

TUBULAÇÃO QUE PASSA

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

- ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MÉDIO - NO PISO PARA LÓGICA

PONTO RJ45 DE LÓGICA - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 DE LÓGICA - h: 1.20m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 DE LÓGICA - h: 1.80m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 DE LÓGICA - h: NO MÓVEL

PONTO RJ45 DE LÓGICA COMPUTADOR - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 PARA IMPRESSORA - h: 0.30m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 DE LÓGICA - h: NO TETO

CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS
 EXTERNA, COM GRADE DE PROTEÇÃO

CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 90 GRAUS

CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 90 GRAUS
EXTERNA, COM GRADE DE PROTEÇÃO

CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM ABERTURA DE 180 GRAUS

PONTO RJ45 VOIP - h: 1.20m DO PISO ou INDICADA.

PONTO RJ45 VOIP - h: NO MÓVEL

PONTO RJ45 DE LÓGICA PARA COMPUTADOR - h: NO MÓVEL

 RACK - ESPECIFICAÇÃO EM PLANTA

DVR INSTALADO NA RACK DE CFTV
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