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LEGENDA

siMBOLO DESCRIGAO
¢4 DUTO DE AR EXTERIOR - CONSTRUIDO EM CHAPAS DE AGO GALVANIZADO COM JUNGAO TIPO CHAVETA (CONVENCIONAL)
SEM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO TERMICO.
3 DUTO DE EXAUSTAO - CONSTRUIDO EM CHAPAS DE AGO GALVANIZADO COM JUNGAO TIPO CHAVETA (CONVENCIONAL)
SEM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO TERMICO.
F——] [puTo FLEXIVEL SEMI RIGIDO - CONSTRUIDO EM ALUMINIO COM CRAVAGAO ESPECIAL - @1130mm
TUBULAGAO EM COBRE, SEM COSTURA, COM ISOLAMENTO TERMICO EM TUBOS DE ESPUMA ELASTOMERICA.
@ PONTO DE FORGA - ALIMENTAGAO ELETRICA.
PONTO DE DRENO. (VERIFICAR PROJETO HIDROSSANITARIO).
uc UNIDADE CONDENSADORA
UE UNIDADE EVAPORADORA
UES UNIDADE CLIMATIZADORA SPLIT
VAE VENTILADOR DE AR EXTERIOR
VEX VENTILADOR DE EXAUSTAO
DES DESUMIDIFICADOR DE AR
RG1 REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE - @100
RG2 REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE - @125
GE1 GRELHA DE EXAUSTAO - 30x20
GR1 GRELHA DE RENOVAGAO - 30x20
DC DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS - @150
TAE TOMADA DE AR EXTERNO - 40x25
IDENTIFICACAO DO IDENTIFICACAO DO
& DISPOSITIVO (TAG) XXXX =1 EQUIPAMENTO (TAG)
VAon DE AR (m3/h) XX S~ CAPACIDADE
CLIMATIZADORES VRF
PAV. TAG AMBIENTE B‘%Uh CTTRT TIPO C/(\}_'TF/,\)C' POT(EV'\;C'A TE’(“\;Q’)AO FS;ES
TERREO UE-1.1 ESPERA/RECEPCAO 19.176 1,6 CASSETE 2,5 43 220V 1F
TERREO UE-1.2 CURATIVOS 8.352 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
TERREO UE-1.3 VACINAS 4742 0,4 CASSETE 1 30 220V 1F
TERREO UE-1.4 VACINAS 4.605 0.4 CASSETE 1 30 220V 1F
TERREO UE-1.5 ESPERA 32.550 2,7 CASSETE 3 43 220V 1F
TERREO UE-1.6 ESPERA 32.550 2,7 CASSETE 3 43 220V 1F
TERREO UE-1.7 ESPERA 32.550 2,7 CASSETE 3 43 220V 1F
TERREO UE-1.8 ESPERA 32.550 2,7 CASSETE 3 43 220V 1F
TERREO UE-1.9 SALA ADMINISTRATIVA 12.100 1,0 CASSETE 1,5 30 220V 1F
TERREO UE-1.10 CONSULTORIO 5.284 0,4 CASSETE 1 30 220V 1F
TERREO UE-1.11 CONSULTORIO 5.332 0,4 CASSETE 1 30 220V 1F
TERREO UE-1.12 DEPOSITO 19.692 1,6 CASSETE 2 43 220V 1F
TERREO UE-1.13 DEPOSITO 29.315 24 CASSETE 3 43 220V 1F
2° PAV. UE-2.1 CONSULTORIO DE SERVICO SOCIAL 01 12.202 1,0 CASSETE 1,5 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.2 CONSULTORIO DE SERVICO SOCIAL 02 7.550 0,6 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.3 ESPERA DE PACIENTES 28.889 24 CASSETE 3 43 220V 1F
2°PAV. UE-2.4 ESPERA DE PACIENTES 29.156 24 CASSETE 3 43 220V 1F
2°PAV. UE-25 ESPERA DE PACIENTES 28.086 2,3 CASSETE 3 43 220V 1F
2°PAV. UE-2.6 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01 9.683 0,8 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.7 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 02 9.492 0,8 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.8 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 09 9.445 0,8 CASSETE 1 30 220V 1F
2° PAV. UE-2.9 SALA DE OBSERVAGAO 13.577 1,1 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.10 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 07 9.640 0,8 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.11 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 10 9.452 0,8 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.12 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 8 8.634 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.13 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 12 12.858 1,1 CASSETE 1,5 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.14 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 11 8.389 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.15 SALA DE REUNIOES 6.712 0,6 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.16 CONSULTORIO GINECOLOGICO 02 13.149 1,1 CASSETE 1,5 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.17 CONSULTORIO GINECOLOGICO 01 10.873 0.9 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.18 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 06 9.024 0,8 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.19 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 05 8.680 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.20 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 04 8.407 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.21 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 03 8.151 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.22 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 02 8.193 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
2°PAV. UE-2.23 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01 11.344 0,9 CASSETE 1,5 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.1 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 01 7.008 0,6 CASSETE 1,5 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.2 SALA DE REUNIOES 01 7.377 0,6 CASSETE 1,5 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.3 SALA DE REUNIOES 03 6.539 0,5 CASSETE 1,5 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.4 SALA DE AULA 01 19.420 1,6 CASSETE 2,5 43 220V 1F
3°PAV. UE-35 SALA DE REUNIOES 05 6.253 0,5 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.6 SALA DE REUNIOES 04 5.957 0,5 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.7 ESPERA INTERNA 16.723 1,4 CASSETE 2 43 220V 1F
3°PAV. UE-3.8 SALA DE REUNIOES 02 7.042 0,6 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.9 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 02 7.355 0,6 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.10 SALA DE AULA 02 22.051 1,8 CASSETE 25 43 220V 1F
3°PAV. UE-3.11 ESPERA DE PACIENTES 21.928 1,8 CASSETE 3 135 220V 1F
3°PAV. UE-3.12 ESPERA DE PACIENTES 21.529 1,8 CASSETE 3 135 220V 1F
3°PAV. UE-3.13 ESPERA DE PACIENTES 21.729 1,8 CASSETE 3 135 220V 1F
3°PAV. UE-3.14 SALA ADMINISTRATIVA 6.098 0,5 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.15 SALA DE ATENDIMENTO INFANTIL 03 10.680 0,9 CASSETE 1,5 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.16 SALA DE ATENDIMENTO INFANTIL 02 8.194 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.17 SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO 01 7.924 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.18 SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO 02 8.473 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.19 SALA DE ATENDIMENTO 03 8.570 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.20 SALA DE ATENDIMENTO 02 11.732 1,0 CASSETE 1,5 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.21 SALA DE AULA 01 21.810 1,8 CASSETE 2,5 43 220V 1F
3°PAV. UE-3.22 SALA DE ATENDIMENTO 01 8.635 0,7 CASSETE 1 30 220V 1F
3°PAV. UE-3.23 SALA DE ATENDIMENTO INFANTIL 01 9.033 0,8 CASSETE 1 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.1 SALA DE PROCEDIMENTOS 14.431 1,2 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.2 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 11.994 1,0 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.3 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 12.220 1,0 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.4 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 12.447 1,0 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.5 SALA DE COLETA DE EXAMES 15.033 13 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4°PAV. UE-4.6 SALA DE CURATIVOS 14.165 1,2 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.7 ESPERA DE PACIENTES 21.766 1,8 CASSETE 2,5 43 220V 1F
4°PAV. UE-4.8 ESPERA DE PACIENTES 21.563 1,8 CASSETE 2,5 43 220V 1F
4° PAV. UE-4.9 SALA DE APOIO 19.966 17 CASSETE 2 43 220V 1F
4° PAV. UE-4.10 COPA 01 15.412 1,3 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.11 SALA ADMINISTRATIVA 18.942 1,6 CASSETE 2 43 220V 1F
4° PAV. UE-4.12 SALA ADMINISTRATIVA 19.117 1,6 CASSETE 2 43 220V 1F
4°PAV. UE-4.13 COPA 02 14.754 1,2 CASSETE 1,5 30 220V 1F
4° PAV. UE-4.14 SALA DE LAV. E DESCONTAMINAGAO 4.888 0,4 CASSETE 1 30 220V 1F
COBERTURA | UuC-01 CONDENSADORA 50 30.000 220V 3F
COBERTURA | UC-02 CONDENSADORA 50 30.000 220V 3F
VENTILADORES DE EXAUSTAO E AR EXTERNO
MODELO VAZA | PRESSAO POTENCIA | QTD | TENSAO
TAG PAVIMENTO TIPO REFERENCIA mg)/h (rI;.InECDA.) FILTROS W) FASES )
VEX-1.1 TERREO HELICOCENTRIGUGO TD-1300/250 1.050 10 - 220 1F 220
VEX-1.2 TERREO HELICOCENTRIGUGO TD-500/150 400 5 - 65 1F 220
VEX-1.3 TERREO HELICOCENTRIGUGO TD-500/150 400 5 - 65 1F 220
VAE-2.1 2° PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-800/200 676 5 GA+M5 125 1F 220
VEX-2.1 2° PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-500/150 300 5 - 65 1F 220
VEX-2.2 2°PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-800/200 750 10 - 125 1F 220
VEX-2.3 2° PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-500/150 300 5 - 65 1F 220
VEX-3.1 3° PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-800/200 750 10 - 125 1F 220
VEX-3.2 3° PAV. AXIAL DECOR 300 150 10 - 20 1F 220
VEX-4.1 4° PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-500/150 450 10 - 65 1F 220
VEX-4.2 4° PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-2000/315 1.200 10 - 300 1F 220
VEX-4.3 4° PAV. AXIAL DECOR 200 250 5 - 20 1F 220
VEX-4.4 4° PAV. HELICOCENTRIGUGO TD-800/200 600 10 - 125 1F 220
VAE-1 COBERTURA GABINETE GVS 20/20 9.013 30 G4+M5 2300 3F 220
CLIMATIZADORES SPLIT
PAV. TAG AMBIENTE TIPO ?éo-\ri/-}i?) PO_I;EV’\;ClA TE'(\‘VS)AO FS;‘:I?S
2°PAV. | US-2.1 Tl SPLIT INVERTER HI WALL 24.000 2.160 220V 1F
2°PAV. | US-2.2 TI SPLIT INVERTER HI WALL 24.000 2.160 220V 1F

OBSERVACOES

1 - AS UNIDADES DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE CALCOS AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 - AEMPRESA INSTALADORA DEVERA VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS SE AS DISTANCIAS
ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTAO DE ACORDO COM O MAXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.

3 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORIFICAS E DAS INTERLIGAGOES ELETRICAS DEVERA SER CONFIRMADO PELA
EMPRESA INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAGCOES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO
OS PONTOS DE FORGA, PROTEGOES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSOES DAS UNIDADES.
4 - AS TUBULAGOES FRIGORIGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERAO SER REVESTIDAS POR PROTEGAO MECANICA -
SUGERE-SE ALUMINIO CORRUGADO DE ESPESSURA DE 0,7mm, OU PROTEGAO EQUIVALENTE, DE MODO A GARANTIR A
DURABILIDADE DAS TUBULAGOES EXPOSTAS A INTEMPERIES E AOS RAIOS UV.
5- DEVERA SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZOES DE AR EM TODAS AS GRELHAS DAS REDES DE DUTOS,
UTILIZANDO-SE ANEMOMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISAO. AS MEDIGCOES DEVERAO SER ORGANIZADAS EM

RELATO

RIO, A SER SUBMETIDO A FISCALIZAGAO.

6 - TUBULAGOES DE DRENO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO VER PROJETO DE HIDROSSANITARIO.
7 - OS TRECHOS DAS TUBULAGOES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERAO ISOLADOS COM ESPUMA DE POLIETILENO
8 - O ACIONAMENTO DOS VENTILADORES DE RENOVAGAO E EXAUSTORES ESTA DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO.

9 - LOGICA DE FUNCIONAMENTO E ALTERNANCIA DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DO CPD VER ITEM 3.2 NO MEMORIAL
DESCRITIVO.

10 - INTERLIGAGAO DE COMANDO DO SISTEMA VRF VER DIAGRAMA PRANCHA ARC-005

NENHUMA COPIA DESTE DOCUMENTO SERA VALIDA PARA EXECUCAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
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